
Význam značení v protokolu

Valve index

Pořadí vyvažovacího ventilu ve větvi.

Reference

Zkrácený název ventilu.

Valve

Typ vyvažovacího ventilu a dimenze. STAD jsou závitové, STAF přírubové.

Setting turns

Otevření ventilu v otáčkách. Toto nastavení bylo aretováno a je nyní pro ventil 

maximální. Ventil je možno uzavřít a při maximálním otevření je obnoveno 

nastavení.

Dp

Tlaková ztráta na ventilu. Kontrolní údaj.

Flow

Měřený průtok.

Presetting turns

Výchozí otevření ventilu.

Design flow

Požadovaný průtok.

Flow deviation

Odchylka průtoku. Relativní odchylka mezi průtokem měřeným a požadovaným 

v procentech. Prováděcí vyhláška k zákonu o hospodaření energií vyžaduje, aby 

odchylka byla v absolutní hodnotě menší než 15%.


